Vyhodnotenie spotreby tepla na vykurovanie v bytovom dome V4 v Kanianke v rokoch 2007-2012

; SLEDOVANY ROK
mesiac
2012 2011 2010 2009
Priemerna teplota/rok v °C 10,49 10,21 10,38 9,92
Spotreba tepla v tis. KkWh 498,0 513,7 619,8 607,6
Spotreba tepla OST1 v kWh/m? 56,835 58,631 72,949 69,066
Spotreba tepla OST13 v kWh/m* 64,76 66,80 79,82 79,11
Rekonstrukcia fasidy BD vyspravkami, Vymena schodiskovych okien
presietkovanim, novou omietkou a niterom s alctenv Bl foo T004)
ThermoShield, vymena okien prebehla v 2 BJ °

Uspora na spotrebe tepla v
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